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/ LEYENDA:

OPTICA EXTENSIVA.

OPTICA EXTENSIVA

CIRCUITO 1. CU 4X6MM2, 0.6/1KV AISLAMIENTO XLPE, CUB. PVC|
CIRCUITO 2. CU 4X6MM2, 0.6/1KV AISLAMIENTO XLPE, CUB. PV(C]
CIRCUITO 3. CU 4X6MM2, 0.6/1KV AISLAMIENTO XLPE, CUB. PVC]
ARQUETAS DE ALUMBRADO 4040

ARQUETAS DE ALUMBRADO 4040 EXISTENTES

— Y COLUMNA 9 ML CON 3 PROYEC. PRYLUX EGEA PLAY 96W

— @ COLUMNA 9 ML CON 2 PROYEC. PRYLUX EGEA PLAY 96W

ial 2008

LEYENDA BAJA TENSION

LEYENDA FASE O

00|

LUMINARIA WALK
LUMINARIA WALK GARDEN
BALIZA CAMINO

POSTE ILUMINACION
ARMARIO ELECTRICO

ARQUETA BAJA TENSION

LINEA SUBTERRANEA BT EJECUTADA

LEYENDA

BACULO VIALES
PROYECTOR PISCINA

FOCOS PADEL

FAROLA ANTILUMINICA
FAROLA CONO

FAROLA GLOBO

FAROLA DE 3.50m. (ALMEJA)
FAROLA DE JARDIN
CUADRO DE MANDO ZONAS
FAROLA RECTORADO

FOCOS PARKING TORREBLANCA

PROYECTOR PISTAS DEPORTIVAS

LEYENDA ZONA DEPORTIVA Il

CENTRO DE MANDO

PILONAS

LUMINARIA DE POSTE 1x125W

CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO

ARQUETA ALUM. EXTERIOR 40X40

LUMINARIA UP-LIGHT GARDEN 70w

T TEveon |
- — GMPT-GIRCUITOS DE ALUMBRADO LINEA 1

—— — CMP3-CIRCUITOS DE ALUMBRADO
= CMP3.CIRCUITOS DE ALUMBRADO
= — CMP4-CIRCUITOS DE ALUMBRADO LINE
= CMP4-CIRCUITOS DE ALUMBRADO LINEA 2
G CM Y PROTECCION DE ALUMBRADO 1
G CM Y PROTECCION DE ALUMBRADO 2
G CMY PROTECCION DE ALUMBRADO 3
G OM Y PROTECCION DE ALUMBRADO 4
= POSTE +LUMINARIA CMP1-LINEA 1
© POSTE +LUMINARIA CMi
©  POSTE sLUMINARIA CMP2-
POSTE +LUMINARIA CMP2-LINEA 2
POSTE sLUMINARIA CMP3-LINEA 1
POSTE +LUMINARIA CMP3-LINEA 2

POSTE +LUMINARIA CMP4-
POSTE $LUMINARIA CMP4-LINEA 2

LEYENDA ACTUACION BALIZAS|
] ARQUETA ALUM. EXTERIOR 40x40

wmeme | INEA ANULADA DE 4 x 6 mm
=== FINAL LINEA DE BALIZAS
BALIZAS DESMONTADAS

LEYENDA CIRCUITOS - ZONA DEPORTIVA Il

KV 4x4mm2Cu + RF. 22 5mm2 Cu

m2Cu,

KV x6mm2Cu - RF. 242 5mm2 Cu + TTx1 mm2 Cu.

<V 46mmaCy + RE. 262,5mm2 Cu + Thl 6 mm2 Cu.

LEYENDA ELEMENTOS - ZONA DEPORTIVA Il

—ti

‘CUADRO DE MANDO N* 1

LUMINARIA VIAL [LUNALYS GEMERAL ELECTRIC]. EQUIPO VSAP 150W 2N,
CON COLUMNA TRONC. 10m @.63mm. CON ARQUETA 40<40x60c.

CON CRUCETA EN U DE 1.5m. CON ARGUETA 40<40x60cm

0¢100cm COM TAPA METALICA C-

M DE ALTURA COY1 BRAZO SOPORTE

sau

oooolBR | [on¢do@= TIT)| B

LUMINARIA UP-LIGHT WALK 70W
LUMINARIA DE BALIZAMIENTO

(G2 CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO DE PISTA DEPORTIVA

LUMINARIA EXISTENTE TIPO GLOBO.
CIRCUITO INDEPEND. DESDE PABELLON DEPORTIVO

PLANTA GENERAL :

RED DE BAJA TENSION (ALUMBRADO) 3

Fecha |esc.1:2.000
0.11.17 PLANO: 07

ELEMENTOS E INSTALACIONES EXISTENTES
EN EL CAMPUS DE ELCHE.
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PLANTA GENERAL ALUMBRADO EXTERIOR  ,f85ha. esc.1:1000

"DEL GAMIPUS DE ORIHUELA. ORIHUELA
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HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO

LEYENDA ALUMBRADO

). FAROLA DE 6.00m.

<) FAROLA DE 3.00m.

/ FAROLA DE 9.00m.
[/ ~f FAROLA DE JARDIN

/ ; €@ GLOBOS COLGANTES
/ () APLIQUES DE ALUMBRADO
(5 ALUMBRADO PUBLICO

J°T"] FOCOS DE ALUMBRADO

_\
| Depuradora Q
L

NN

|bombeo

<— FAROLA DE 12.00m.

S M

INTERRUPTOR HORARIO

\ [“1 CAJA GENERAL DE BAJA TENSION
— — — CIRCUITO TRIFASICO

— — — CIRCUITO SECUNDARIO

iiiii CIRCUITO MONOFASICO

PLANTA ALUMBRADO EXTERIOR Y B.T. (yecha_jesc 111000

exisTEnTES e L cawpus o sanuan ITRSHIIA




CALLE M (EN PROYECTO)

CALLE N (EN PROYECTO)

/\ _b_

PR R RS S JEEE S S B = =
TALLER DE TALLER DE DANZA
TALLERES DE EDIFICIO CAP BLANCH
DIBUJO
& CTE2.1 ESCULTURA EDIFICIO CAP NEGRET R & CTP1A D
“ ﬂ EDIFICIO MONTAGUT Bandeja Perforada N CTE11 Y 49110 PVC e _” B
- [ [ m |
| _ 49110 PVC IIm_., — — — A 0
& -y B 60110 PVC — sg110pvc ]  109110RVC oriore L
[l 2 2|2 22 2 2 2] (2 2|2 o
NAVE PINTURA ¢« Y & oM™
TALLER NIVEL 2
EDIFICIO AITANA EDIFICIO IFACH CGBT _”
CAUL
& cria1 P g % DEPARTAMENT . AULARIO B
[PEPOSToeS o] [PEPOSToSS O] _42110 PVC EDIFICIO BERNIA EDIFICIO ALBIR .
— [\ 2@110PvC _._._ 42110 PVC 0 O CDEP-PB D)
L - R S N N
= -
1 > N B s x 7 -
WL v NAVE ESCULTURA T~
8 EDIFICIO ALGAR a ,
] ! wR §g § 8@
401 VC _H_ | _H_
N R TWH
NM Q EDIFICIO AUDIOVISUALES
L] —
R N
////// =
R
«///// / o _H__H_ %
= e Mgﬁ -, uw .
T 43110.PVC
_w _w i
CBIB
CCAF BIBLIOTECA -
. Y CAFETERIA
PALAU EDIFICIO PUIG CAMPANA i
I.
Y

AVDA DE BENIDORM

LEYENDA BAJA TENSION

_[=a@l CUADRO ELECTRICO
[~ ~ARQUETAS DE REGISTRO 60x60 ¢
1

1
1
1
1
i
1
i
1
1
1
1
1
i
1
i
1
1
1
1
i
i
1
ms

T~ i
I
i

B osalL e
T

%Oo_uc_szy TRONCOCONICA DE 18m

* APLIQUE PARED HME 50W

g FAROLA DE 3.00m.
[O] ARQUETA BAJA TENSION

[EFEET] BANDEJA PERFORADA

N_ ARMARIOS VOZ Y DATOS

Fecha | esc. 1/500

PLANTA: ALUMBRADO EXTERIOR Y B.T. 25-10-17

ELEMENTOS E INSTALACIONES EXTERIORES
EXISTENTES EN EL CAMPUS DE ALTEA.

ALTEA
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